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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 4689/14
Vzorek ke zkouSeni pfedklada : Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Pistovy 820
537 01 Chrudim Hll
Zakazka : 3167 Obec Tchorovice .
Cislo vzorku : 8329 Datum odbéru : 19.6.2014 11:00
Vzorek odebral :  KasSpar Jan
Vzorky pfijaty dne : 19.6.2014
Datum provedeni zkousek : 19.6. - 1.7.2014
Material :  voda pitna
Zplsob odbéru : akreditovany dle SOP-V-01(CSN ISO 5667-5)
Misto odbéru Oznaéeni vzorku : Popis vzorku :
Tchorovice, €.p. 38, vodovodni ¢.p. 38
baterie v kuchyni
Pouzité metody zkouseni
Zkouska A/N Identifikace metody FRA
Abioseston A 316 SOP - 316 CSN 757713
Barva vody N |55 SOP - 55 CSN EN ISO 7887 (vizualné-
porovnanim se standardy)
Bromi¢nany A subd. subdodavka ALS Laboratory Group Praha
Ca, Mg komplexometricky | A 39 SOP - 39 CSN ISO 6059
CN celk. A 31 SOP - 31 CSN ISO 6703, &ast 1:1995
E. coli a koliformni bakterie | A 311 311 CSN EN ISO 9308-1
Fluoridy (ISE) A 18 SOP - 18 CSN ISO 10359, &ast 1)
Hg A |47 SOP - 47 CSN 75 7440
Chiloridy titracné dle Mohra | A 34 SOP - 34 CSN ISO 9297
Chioritany A subd. subdodavka ALS Laboratory Group Praha
Intestinalni enterokoky - A 308 A 308 A CSN EN ISO 7899-2
voda
Konduktivita - méreni v A 12A SOP-12A CSN EN 27888
laboratofi
Kovy - ICP - voda A 101 SOP - 101 CSN EN ISO 11885, manual pfistroje
ICPE - 9000
Kovy AAS plamen - voda | A 41 SOP - 41 CSN EN ISO 5961, CSN ISO 7980,
zména Z1, CSN EN ISO 8288, CSN
75 7400, CSN EN 1233
Kovy AAS-ETA vody A |44 SOP - 44 CSN EN ISO 5961, CSN EN 1SO
15586
Mikroskopicky obraz A 317 SOP - 317 CSN 757712
NH3, NH4, N-NH4 A 23 SOP - 23 CSN ISO 7150-1, zména Z1
spektrofotometrie
NO2, N-NO2 A 24 SOP - 24 CSN EN 26777
spektrofotometricky
NO3 v UV oblasti A 26 SOP - 26 Horakova, M., Lischke, P., Grunwald,
A.: Chemické a fyzikalni metody
analyzy vod, Praha 1986
Pach a chut A 05 SOP - 05 CSN EN 1622, TNV 75 7340
PAU ve vodé - HPLC A 74 SOP - 74 CSN EN ISO 17993, €SN 75 7554
pH potenciometricky - A [ 10B SOP-10B CSN ISO 10523

méreni na misté odbéru
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Zkouska A/N Identifikace metody FRA

Pocty kolonii 22°C, 36°C | A 306 306 CSN EN ISO 6222

Sirany titratné s Pb(NO3)2 | A 36 SOP - 36 CSN 75 7477, oprava 1

Sodik, draslik metodou A 48 SOP - 48 CSN ISO 9964-3, CSN 75 7358

plamenové emise

TOC/DOC ve vodach A 79 SOP - 79 CSN EN 1484

TOL head space GCMS - | A 63 SOP - 63 CSN EN ISO 10301, €SN 75 7550

vody

Volny a vazany chlér A 03 A SOP -03A aplikaéni listy firmy HACH

Zakal turbidimetricky - v A 09 A SOP-09 A Metodika firmy HACH .

laboratofi -

Vysledek rozboru

Ukazatel Jednotka Hodnota | ZkuSeb. metoda| Nejist.| Limit. hodn. | Typ lim.| Vyhov
Enterokoky KTJ/100 mi 0 308 A max. 0 NMH | ano
Zivé organismy jedinci/ml 0 317 max. 0 MH ano
Abioseston % 1 316 max. 10 MH ano
Pocet organism jedinci/ml 0 317 max. 50 MH ano
Escherichia coli KTJ/100 mi 0 311 max. 0 NMH | ano
Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 2 306 max. 200 DH ano
Koliformni bakterie KTJ/100 mi 0 311 max. 0 MH ano
Pocty kolonii pri 36°C KTJ/mi 2 306 max. 40 DH ano
pH Neuréena 7,5 10B 0,2 6,5-95 MH ano
Konduktivita mS/m 48 12A 10 % | max. 125 MH ano
Chlor aktivni mg/l 0,16 03A 20 %
Amonné ionty mg/l <0,1 23 max. 0,5 MH ano
Dusitany mg/| <0,1 24 max. 0,5 NMH | ano
Dusi¢nany mg/l 26,3 26 15 % | max. 50 NMH | ano
Chloridy mg/l 41,5 34 15 % | max. 100 MH ano
Sirany mg/l 62,5 36 15 % | max. 250 MH ano
Fluoridy mg/l 0,38 18 15% | max. 1,5 NMH | ano
Barva vody mg/l Pt <5 55 max. 20 MH ano
Zakal vody zF (1) 1,05 09 A 10% | max.5 MH ano
Pach pfijatelny | 05 ano
Chut prijatelna | 05 ano
Suma Ca + Mg (tvrdost mmol/l 1,67 39 15% |2,0-3,5 DH ne
vody)
Kyanidy celkové mg/| <0,005 31 max. 0,05 NMH | ano
Celkovy org. vazany uhlik mg/I 1,19 79 10 % | max. 5,00 MH | ano
(TOC)
Bromi¢nany ug/l <5 subd. max. 10 NMH | ano
chloritany ug/l <10 subd. max. 200,0 MH ano
Hlinik (Al) mg/l <0,05 101 max. 0,2 MH ano
Arzen (As) mg/l 0,0054 101 15% | max. 0,01 NMH | ano
Boér (B) mgl/l <0,05 101 max. 1 NMH | ano
Berylium (Be) mg/l <0,0005 | 101 max. 0,002 | NMH
Kadmium (Cd) mg/l <0,0005 101 max. 0,005 NMH
Chrém celk. (Cr) mg/l <0,002 101 max. 0,05 NMH | ano
Méd (Cu) mg/l <0,01 101 max. 1 NMH | ano
Zelezo celk. (Fe) mg/l 0,046 101 10% | max. 0,2 MH | ano
Mangan (Mn) mg/! 0,034 101 10% | max. 0,05 MH | ano
Nikl (Ni) mg/| <0,002 101 max. 0,02 NMH | ano
Olovo (Pb) mgl/l <0,01 101 max. 0,01 NMH | ano
Stfibro mg/! <0,02 41 max. 0,5 NMH | ano
Rtut mg/l <0,0002 | 47 max. 0,001 NMH | ano
Antimon mg/l <0,004 44 max. 0,005 NMH | ano
Selen mg/l <0,005 44 max. 0,01 NMH | ano
Vapnik mg/l 45,4 39 10 % | 30 -80 DH ano
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Ukazatel Jednotka Hodnota | Zkuseb. metoda Nejist.| Limit. hodn. | Typ lim.| Vyhov|
Horc¢ik mg/l 13 39 10% | 10-30 DH ano
Sodik mg/l 26,6 48 12 % | max. 200 MH ano
Benzo/b/fluoranthen *** ug/l <0,002 74
Benzo/k/fluoranthen *** ug/l <0,002 74
Benzo/a/pyren *** ug/l <0,002 74 max. 0,010 NMH | ano |
Benzo/ghi/perylen *** ug/l <0,005 |74 L
Polycyklické aromatické ug/l <0,01 |74 max. 0,0 | NMH | ano
uhlovodiky - suma
Benzen ug/! <0,5 63 - max. 1 NMH | ano
1,1,2-trichlorethen (TCE) ug/! <0,1 63 max. 10 NMH | ano
1,1,2,2-tetrachlorethen ug/l <0,1 63 max. 10 NMH | ano
PCE)
1,2-dichlorethan ug/! <1 63 max. 3 NMH | ano
Chloroform ug/! 9,5 63 20 % | max. 30 MH | ano |
Trihalomethany ua/l 23,8 63 30 % | max. 100 NMH | ano

Laboratof prohlasuje, ze vysledky zkousek uvedené na véech listech protokolu se tykaji pouze vzorku uvedeného na
tomto protokolu a nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zku$ebni laboratofe se protokol
0 zkousce nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

***Oznacené latky jsou zahrnuty do sumy polycyklické aromatické uhlovodiky.

Hodnoceni je provedeno dle vyhl. &. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou
vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znéni.
Hodnoceni zpracoval: Ing. Eva Novotna.

Nejistota méFeni je rozsifena nejistota odpovidajici 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativni
smeérodatné odchylky v procentech nasobeny koeficientem k = 2.

Nejistota vzorkovani neni zahrnuta ve vypoCtu celkové nejistoty méfeni. .
Neakreditované zkousky jsou u parametru oznaceny *.
Vysvétlivky: KTJ - kolonie tvofici jednotka

NMH - nejvy$si mezni hodnota

MH - mezni hodnota

DH - doporu¢ena hodnota ) /
Flexibilita nebyla uplatnéna. /<
(4
Vedouci zkuSebni laboratofe: Bc. Pavel Dohnalek Ing. Pavlina Cerméakova
Protokol vyhotovil: Cermakova Paviina Ing. ved. odd. mikrobiologie a ekotoxikologie

V Chrudimidne: 9.7.2014




